“СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ” ЕАД
София ул. „Житница” № 21

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
За доставка и монтаж на 2 (два) броя електрогенератори за аварийно захранване.
1. Технически параметри
- Модулен тип(за монтаж на открито)
- Отдавана мощност – номинална: мин. 250 kW.
- Честота – 50 Hz.
- Автоматично включване на резерва (АВР), при отпадане на мрежата.
- Зарядно за акумулаторната батерия.
- Двигател – дизелов, с водно охлаждане.
- Изходно напрежение – 230/400 V ± 1.0%.

- Брояч на отработените часове.

- Защита и сигнализация при: ниско налягане на маслото, висока температура на охлаждащия флуид, ниско ниво на охлаждащия флуид, претоварване на генератора по ток, високо/ниско напрежение, свръхобороти.
2. Франкировка – до обект на Възложителя.

3. Монтаж – включен монтаж, пускане в експлоатация и обучение на персонала за работа с оборудването. 

4. Гаранционен срок – минимум 24 месеца или 1000 мото часа.
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